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1. Consideraciones generales 

1.1 Antecedentes 

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica, tras las solicitudes, fue concedido en primera instancia el punto 

de acceso a REE en el nudo Pinar del Rey para 3 (tres) plantas fotovoltaicas (entre ellas FV Adar Puerto 

de Sta. María y FV Mitralex Puerto de Sta. María) y con posterioridad en segunda instancia para 7 (siete) 

plantas fotovoltaicas más (entre ellas FV Arunalec Puerto de Santa María y FV Crishelios Puerto de Santa 

María). 

En el caso en concreto de FV Mitralex Puerto de Sta. María, en respuesta a la primera solicitud 

coordinada, se recibió IVA en el que REE le concedía acceso al nudo por una potencia de 49,9 MWp 

instalados y 45 MW nominales. 

Para la obtención de las preceptivas autorizaciones, en particular, la Autorización Administrativa Previa 

(AAP) y la Autorización Ambiental Unificada (AAU), solicitadas en diciembre de 2020 a través de la 

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, se realizó el proyecto de ejecución técnico 

administrativo "Planta solar fotovoltaica Mitralex Puerto de Santa María, de 49,9 MWp / 45 MWn y 

Línea de Evacuación en MT", que conecta con la Subestación Promotores Nudo Pinar del Rey 220/45 

kV. 

El expediente ambiental asignado a dicho proyecto fue AAU/CA/053/21. Tras distintas notificaciones 

del Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Cádiz 

referente a Informes de distintos organismos durante el periodo la tramitación para la obtención de la 

AAU, a consecuencia de diferentes afecciones, fue necesario realizar reformados del proyecto original 

finalizando con el reformado del proyecto "Reformado Planta solar fotovoltaica Mitralex Puerto de 

Santa María, de 49,5 MWp / 45 MWn y Línea de Evacuación en MT”. 

Para obtener el mejor trazado con el mínimo de afecciones medioambientales, urbanísticas, etc… y 

conseguir además la compatibilidad con otros proyectos de energías renovables, actualmente surge la 

necesidad del presente proyecto "Reformado del Proyecto Técnico Administrativo para la LSMT 

Mitralex Puerto de Santa María (45kV)", en el que se diseña la línea subterránea de media tensión 

(LSMT) de manera independiente del parque fotovoltaico, y a la que se le asigna un expediente 

ambiental segregado del inicial, el AAU/CA/044/22. 
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1.2 Objeto de la separata 

El objeto de la presente separata es definir los cruzamientos y paralelismos que se producen a lo largo 

del trazado de la línea subterránea, así como las proximidades de la propia planta solar con distintos 

elementos de su entorno, de forma que los distintos organismos afectados puedan verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Se elabora un documento en el que se pretende que cada uno de los organismos pueda identificar 

fácilmente sus respectivas afecciones, de forma que pueda verificarlas sin necesidad de profundizar en 

normativa o detalles referentes a otros organismos. 

Para ello, el documento consta de una parte inicial común, donde se describen las características 

generales del proyecto; una tabla resumen de las afecciones presentes, así como el organismo afectado 

por las mismas; y por último un conjunto de epígrafes destinados a los distintos organismos, en los que 

se detallan las prescripciones necesarias y las características proyectadas para cada una de las 

afecciones. 

1.3 Titular de la instalación 

La sociedad promotora titular de la instalación es: 

• Nombre: Mitralex Energía, S.L. 

• Domicilio: Urbanización Guadalmina Baja, Calle 5, nº 173 Bis, C.P. 29660, Marbella (Málaga) 

• C.I.F.: B-93690535 

Considerándose la anterior como dirección a efectos de notificaciones. 
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1.4 Principales datos de la instalación 

Los principales datos de la instalación, a modo de resumen, son los siguientes: 

1. Nombre del proyecto original: 

• Proyecto Técnico Administrativo Planta Solar Fotovoltaica Mitralex Puerto de Santa María de 

49,50 MWp / 45 MWn y Línea de Evacuación en MT. 

2. Nombre del proyecto reformado: 

• Reformado del Proyecto Técnico Administrativo para la LSMT Mitralex Puerto de Santa María 

(45kV). 

3. Emplazamiento 

• Emplazamiento: San Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque (Cádiz). 

4. Línea subterránea de media tensión 

• Tensión de la línea: 45 kV. 

• Tipo de Cable: RHZ1. 

• Conductor: Aluminio. 

• Aislamiento: 26/45 kV. 

1.5 Normativa legal 

Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta toda la normativa y reglamentación 

aplicable a este tipo de sistemas de aprovechamiento de fuentes de energía de origen renovable, así 

como la normativa general de aplicación en este tipo de proyectos y todas las actualizaciones que les 

afecten: 

• Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.  

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de energía eléctrica 

en régimen especial.  

• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

sobre el procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

red.  
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• Orden ITC/688/2011, de 30 de marzo, por la que se establecen los peajes de acceso a partir 

de 1 de abril de 2011 y determinadas tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial.  

• Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se 

establecen los precios de los peajes de acceso súper valle y se actualizan determinadas tarifas 

y primas de las instalaciones del régimen especial, a partir de 1 de octubre de 2011.  

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  

• Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes 

para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.  

• Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro 

de último recurso en el sector de la energía eléctrica.  

• Real Decreto-Ley 6/2009, de 30 de abril, donde se establece un registro de preasignación de 

retribución para las instalaciones del régimen especial, dependiente del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. La inscripción en el Registro de preasignación de retribución será 

condición necesaria para el otorgamiento del derecho al régimen económico establecido en el 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.  

• Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de 

Suministrador. En la citada norma se ha producido una modificación del Real Decreto 

1578/2008 que regula la producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 

fotovoltaica. Según esta modificación, el límite que existía para inscribir proyectos o 

instalaciones de tipo I (instalaciones sobre tejado), se amplía de los 2 MW fijados hasta 10 

MW. Por otra parte, en el citado Real Decreto, se fija como nueva fecha de comienzo de las 

liquidaciones de prima equivalente de régimen especial por parte de la CNE el día 1 de 

noviembre de 2009.  

• Circular 4/2009, de 9 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la solicitud de 

información y los procedimientos para implantar el sistema de liquidación de las primas 

equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de 

puntos de medida del sistema eléctrico.  

• Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 

energético. 



  Ingeniería:

 

Nombre del Proyecto: Reformado del Proyecto Técnico 
Administrativo para la LSMT Mitralex Puerto de Santa María (45kV) 

Doc. Ref. No: INA-03-013237-MER-REF-604.00.02 Revisión: 02 

Página 7 de 31 

  

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 á BT 51.  

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por Orden del 

MINER de 18 de septiembre de 2002. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

• Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de 

diciembre, de Metrología. 

• Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. Decreto de 

12 marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de julio. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que se 

aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 á BT 51.  

• Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica: 

o GE KNE001: Norma de cables subterráneos de alta tensión. 

o GE KNE002: Norma de empalmes para cables subterráneos de alta tensión. 

o GE KNE003: Norma de terminales para cables subterráneos de alta tensión. 

o GE KNE004: Norma de cajas de conexión y pequeño material para líneas subterráneas 

de alta tensión. 

o EDE KMH001: Ejecución de Obra civil para líneas subterráneas de Alta Tensión. 

• Decreto 352/2001, de 18 de septiembre, sobre procedimiento administrativo aplicable a las 

instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.  
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• Real Decreto 7/198, relativo a las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser 

utilizado en determinados límites de tensión.  

• Modificado por Real Decreto 154/1955, de 3 de febrero, por el cual se regulan las exigencias 

de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.  

• Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 31 de mayo de 2001, por 

la que se determina el modelo de contrato tipo y el modelo de factura para instalaciones solares 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. BOE núm. 148 de 21/06/01 Anexos: Esquema 

unifilar, factura modalidad precio fijo, factura modalidad precio valle y punta.  

• Real Decreto 1580/2006, de 22 de diciembre, por el cual se regula la compatibilidad 

electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.  

• Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la cual se 

establece el término de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, de 

acuerdo con lo que se establece en el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.  

• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 

energética de Andalucía.  

• Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las 

instalaciones fotovoltaicas andaluzas [Reglamento de Instalaciones FV].  

• Corrección de errores de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 

especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas (BOJA núm. 80, de 

24.11.2007). 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales.  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 6 de noviembre de 

1999).  

• Normalización Nacional. Normas UNE.  

• Normas IEC.  

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras.  

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
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• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.  

• Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. Condicionados que 

puedan ser emitidos por organismos afectados por las instalaciones.  

• Normas particulares de la compañía suministradora REE. 

• Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo de 

instalaciones. 

Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 

CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202 

• Centros de Transformación prefabricados.  

NBE-X 

• Normas básicas de la edificación. 

• Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 

CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1 

• Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 

• Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200 

• Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones asignadas superiores 

a 1kV e inferiores o iguales a 52kV. 

CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102 
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• Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103 

• Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones asignadas 

superiores a 1kV e inferiores a 52kV. 

CEI 62271-100 UNE-EN 62271-100 

• Interruptores automáticos de corriente alterna para tensiones superiores a 1kV. 

CEI 60255-X-X UNE-EN 60255-X-X 

• Relés eléctricos. 

UNE-EN 60801-2 

• Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de los procesos 

industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas electrostáticas. 

1.6 Descripción general línea subterránea de evacuación MT 

La LSMT proyectada definida en el presente proyecto se situará en los términos municipales de San 

Martín del Tesorillo, Castellar de la Frontera y San Roque, provincia de Cádiz. 

La línea proyectada tiene su origen en el interior de la planta fotovoltaica, concretamente en el centro 

de seccionamiento y el destino de la línea será la subestación colectora 220/45kV Nudo Pinar del Rey 

que se construirá en las inmediaciones de la subestación existente de REE “Pinar del Rey”, en su edificio 

de MT, y más concretamente en las siguientes coordenadas: 

• Término Municipal: San Roque (Cádiz)  

• Coordenadas (30S): 

o Coordenadas UTM X: 282878 

o Coordenadas UTM Y: 4013586 
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Los datos de ubicación del emplazamiento serán: 

• Comunidad Autónoma: Andalucía. 

• Provincia: Cádiz 

• Términos municipales: 

o San Martín del Tesorillo 

o Castellar de la Frontera 

o San Roque 

A continuación, se muestra imagen con la localización de la LSMT Mitralex (45 kV): 

 
Figura 1. Localización de Planta Fotovoltaica y Línea de Evacuación 

La longitud de la línea es de 19.789 m, siendo subterránea en todo su trazado, y con una orientación 

principalmente norte-sur. 

Trazado 
individual 

Trazado 
compartido 
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La línea discurre por los siguientes términos municipales: 

• San Martín del Tesorillo (Cádiz) 

• Castellar de la Frontera (Cádiz) 

• San Roque (Cádiz) 

El trazado subterráneo se realizará con conductor tipo AL RHZ1 26/45 kV – 2x3x(1x1.000) mm2. Las 

profundidades que alcanza la instalación aparecen en el plano detalle que acompaña este Proyecto. 

• Tipo constructivo: ........................................................................................ Unipolar 

• Designación: ........................................................................................ AL RHZ1-20L 

• Conductor: .................................................................................... Aluminio, clase 2 

• Normativa: .............................................................................. Según UNE EN 60228 

• Sección: .................................................................................................. 1.000 mm2 

• Aislamiento: ............................................................................. Polietileno reticulado 

• Nivel de aislamiento: .................................................................................. 26/45 kV 

• Cubierta exterior: ............................................... Poliolefina termoplástica, Z1 Vemex 

• Tensión nominal Simple: ................................................................................. 26 kV 

• Tensión nominal entre fases: ........................................................................... 45 kV 

• Tensión máxima entre fases: ........................................................................... 52 kV 

• Tensión a impulsos: ....................................................................................... 250 kV 

• Temperatura máxima (servicio permanente): ..................................................... 90ºC 

• Temperatura máxima (en cortocircuito): .......................................................... 250ºC 

• Cubierta: .................................................................................................. Poliolefina 

Se tendrán en cuenta todos los servicios existentes y se compatibilizará el trazado con los elementos 

de infraestructura, construyéndose los tubulares necesarios para proteger a aquellos y a la propia línea 

subterránea. 
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1.7 Obra civil 

Las infraestructuras de obra civil necesarias para la implantación se pueden resumir en las siguientes 

tareas: 

• Preparación de la superficie 

• Canalizaciones de media tensión, arquetas y cámaras de empalme. 

La línea subterránea de media tensión será instalada bajo tubo. 

Para la canalización se han desarrollado unas zanjas tipo, en las cuales se han tenido en cuenta las 

normas correspondientes. 

• Excavación en zanjas: en función del tipo de terreno se utilizarán los medios adecuados para 

realizar esta actividad. Las dimensiones finales de esta estarán adecuadas al tamaño y número 

de conductos de ese tramo. 

• Tapado en primera fase: una vez preparado el lecho de apoyo para la conducción que se 

colocará en la zanja, se realizará la puesta en zanja de los tubos utilizando para ello los medios 

adecuados. Sobre una base de arena compactada, una vez puestos en zanja, se procederá a 

su tapado en primera fase, que consistirá en el relleno de la zanja con arena de hasta 70 cm 

para la zanja individual y de hasta 1,10 cm para la zanja compartida, guardando la separación 

adecuada en las conducciones. 

• Cinta de señalización: como señal de aviso y con el fin de evitar accidentes cuando en el futuro 

se realicen obras sobre la construcción instalada, se colocará, después del tapado en primera 

fase y sobre la conducción, una cinta de señalización. 

• Tapado en segunda fase: con esta operación se completará el relleno de la zanja una vez 

colocadas las conducciones que van a discurrir por la misma, utilizando para ello material con 

una especificación menos exigente que el relleno de la primera fase, compactando por 

tongadas de 30 cm máximo, hasta conseguir el tapado completo. 
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2. Resumen de afecciones 

Las afecciones de la línea de evacuación se recogen en las siguientes tablas, así como el organismo 

responsable de autorizar la instalación en las proximidades de dicha afección. 

En cuanto a la línea subterránea de evacuación en media tensión, cabe destacar que se agruparán en 

la mayor parte del trazado en una única zanja las líneas de evacuación propias de los parques 

fotovoltaicos ‘Arunalec Puerto de Santa María’, ‘Crishelios Puerto de Santa María’, ‘Adar Puerto de 

Santa María’ y ‘Mitralex Puerto de Santa María’, minimizando de esta forma la afección provocada por 

las mismas. 

Todas las coordenadas están referenciadas al ETRS89 30N. 

Cruzamientos LSMT 

N.º UTM X UTM Y Nombre del elemento Organismo afectado 

1 286805 4027665 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

2 286857 4027450 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

3 286911 4027319 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

4 287031 4026624 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

5 287060 4026286 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

6 287041 4026097 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

7 286519 4025796 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

8 286340 4025612 Cañada real La Hinojera 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

9 286306 4025589 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

10 285601 4025016 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

11 285519 4024939 
Arroyo del Marqués o del 

Alamillo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

12 285020 4024335 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Martín del Tesorillo 

13 284607 4023779 Arroyo de los Álamos 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

14 284535 4023677 Cr. San Martín - Tesorillo 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

15 284396 4023433 Río Hozgarganta 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 
16 284304 4023236 Camino Deague Vegas Es. Ayto. Castellar de la Frontera 

17 284291 4023210 FFCC Algeciras - Bobadilla Adif 
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Cruzamientos LSMT 

N.º UTM X UTM Y Nombre del elemento Organismo afectado 

18 284223 4023090 Cañada Real de Gaucín 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

19 284198 4022969 Cañada Real de Gaucín 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

20 284192 4022923 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

21 284188 4022877 Cañada Real de Gaucín 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

22 284171 4022771 Cañada Real de Gaucín 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

23 284149 4022555 Cañada Real de Hinojera 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

24 284305 4022084 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

25 284543 4021305 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

26 284547 4021200 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

27 284515 4020543 Linea >110 kV Red Eléctrica de España 

28 284498 4020327 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

29 284487 4020320 Linea >110 kV Red Eléctrica de España 

30 284469 4020316 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

31 284423 4020170 Cañada Real de Gaucín 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 
32 284082 4020112 FFCC Algeciras - Bobadilla Adif 

33 283325 4019642 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

34 283095 4019501 FFCC Algeciras - Bobadilla Adif 

35 283086 4019517 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

36 282934 4019400 Canal   

37 282869 4019351 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

38 282743 4019132 Linea >110 kV Red Eléctrica de España 

39 282699 4019054 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

40 282128 4018400 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

41 282218 4018316 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

42 281997 4018007 Línea de telecomunicaciones E-distribución Redes Digitales 

43 281927 4017936 Línea de telecomunicaciones E-distribución Redes Digitales 

44 281879 4017918 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 
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Cruzamientos LSMT 

N.º UTM X UTM Y Nombre del elemento Organismo afectado 

45 281866 4017915 Arroyo de las Raíces 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

46 281770 4017751 Arroyo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

47 281739 4017654 Arroyo de las Raíces 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 
48 281803 4017551 FFCC Algeciras - Bobadilla Adif 

49 281832 4017537 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

50 281799 4017438 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

51 281809 4017397 Colada del Molino del Sotillo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

52 281798 4017370 Colada del Molino del Sotillo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

53 281740 4017277 Colada del Molino del Sotillo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

54 281701 4017134 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

55 281579 4016514 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

56 281534 4016334 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

57 281499 4015992 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

58 281528 4016327 Arroyo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

59 281468 4016197 Arroyo 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

60 281283 4015341 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

61 281166 4014992 Circuito Autocross Ayto. Castellar de la Frontera 

62 281158 4014960 Circuito Autocross Ayto. Castellar de la Frontera 

63 281157 4014956 Línea 400 kV Red Eléctrica de España 

64 281152 4014940 Línea 400 kV Red Eléctrica de España 

65 281130 4014857 Circuito Autocross Ayto. Castellar de la Frontera 

66 281120 4014819 Línea 400 kV Red Eléctrica de España 

67 281116 4014804 Línea 400 kV Red Eléctrica de España 

68 281109 4014762 Circuito Autocross Ayto. Castellar de la Frontera 

69 281126 4014684 Arroyo Dulce 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

70 281131 4014681 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

71 281408 4014502 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

72 281399 4014284 Línea 400 kV Red Eléctrica de España 
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Cruzamientos LSMT 

N.º UTM X UTM Y Nombre del elemento Organismo afectado 

73 281401 4014267 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

74 281401 4014256 Línea 400 kV Red Eléctrica de España 

75 281404 4014229 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. Castellar de la Frontera 

76 281439 4014220 Linea > 100 kV Red Eléctrica de España 

77 281570 4014183 Acequia 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 
78 281633 4014163 Linea >110 kV Red Eléctrica de España 

79 281934 4014079 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Roque 

80 281934 4014079 Linea MT E-distribución Redes Digitales 

81 282278 4013980 Carretera 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. Infraestructuras Viarias. 
JdA. 

82 282288 4013977 
Canal de la Confederación 

Hidrográfica del Sur 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible. Aguas. JdA. 

83 282448 4013932 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Roque 

84 282677 4013902 
Camino sin tratamiento 

superficial 
Ayto. San Roque 

85 282829 4013857 Linea >110 kV Red Eléctrica de España 

86 282896 4013795 
Camino con tratamiento 

superficial 
Ayto. San Roque 

Tabla 1. Cruzamientos de la línea de evacuación. 

Paramelismos LSMT 

N.º 
UTM X 
Inicial 

UTM Y 
Inicial 

UTM X 
Final 

UTM Y 
Final 

Nombre del 
elemento 

Organimos afectado 

1 284365 4020129 280958 4014302 
Vías de tren no 
electrificadas 

ADIF 

2 284339 4023354 284303 4023234 
Camino sin 
tratamiento 
superficial 

Ayto. Castellar de la Frontera 

3 284525 4023666 284417 4023488 
Carretera San 

Martín-Tesorillo 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio. Infraestructuras Viarias. 

JdA. 
4 284508 4021735 284435 4020180 Línea >110 kV Red Eléctrica de España 

5 284417 4023487 281861 4017914 
C.I. Carretera 

Algeciras-Ronda 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio. Infraestructuras Viarias. 

JdA. 

6 282395 4018548 282242 4018333 Carretera 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio. Infraestructuras Viarias. 

JdA. 
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Paramelismos LSMT 

N.º 
UTM X 
Inicial 

UTM Y 
Inicial 

UTM X 
Final 

UTM Y 
Final 

Nombre del 
elemento 

Organimos afectado 

7 284525 4023666 284398 4023437 
Arroyo del 
Marqués 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Aguas. JdA. 

8 284392 4023424 284217 4023079 Arroyo  
Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Aguas. JdA. 

9 284217 4023079 284259 4022130 Arroyo. Descuento 
Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Aguas. JdA. 

10 284513 4020495 281799 4017770 
Arroyo de las 

Raíces 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Aguas. JdA. 

11 282864 4019216 282445 4018618 
Arroyo 5ª-6ª cat. 
No permanente 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Aguas. JdA. 

12 281729 4017414 280958 4014302 Río Guadarranque 
Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Aguas. JdA. 

13 284417 4023487 284444 4020194 
Cañada Real de 

Gaucin 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

14 281861 4017915 281732 4017423 Arroyo Frailes 
Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Aguas. JdA. 

15 281757 4017554 281739 4017456 Carretera Castelar 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio. Infraestructuras Viarias. 

JdA. 

16 281738 4017449 280959 4014707 
Camino sin 
tratamiento 
superficial 

Ayto. San Roque 

17 281816 4017784 281667 4017180 
Colada del Molino 

del Sotillo 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

18 281757 4017556 280958 4014302 
Vereda de San 

Roque 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 
19 280961 4014302 282984 4013764 Línea >110 kV Red Eléctrica de España 

20 282986 4013401 282905 4013764 Carretera 

Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio. Infraestructuras Viarias. 

JdA. 

21 286522 4025995 285827 4025129 
Cañada Real de La 

Hinojera 

Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible. Vías Pecuarias. JdA. 

Tabla 2. Paralelismos de la línea de evacuación. 
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3. Afección a infraestructuras ferroviarias 

Organismo afectado: ADIF 

En el cruzamiento con infraestructuras viarias, los cables discurrirán perpendiculares a la vía siempre 

que sea posible, y a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la traviesa. No se 

permite la ubicación de empalmes en estos cruces, debiendo estar dichos empalmes a una distancia 

superior a 3 metros del cruzamiento. 

En los planos adjuntos puede verificarse que se respetarán dichas distancias mínimas en todos los casos 

identificados. 

4. Afecciones municipales. Caminos y edificaciones. 

Organismo afectado: Ayuntamientos de Castellar de la Frontera, San Martín del Tesorillo y San Roque. 

Provincia de Cádiz. 

4.1 Caminos con y/o sin tratamiento superficial 

En el entorno de la planta fotovoltaica se identifican varios caminos con y/o sin tratamiento superficial. 

A la hora de realizar la implantación, tanto los equipos como el vallado perimetral se ubicarán a un 

mínimo de tres metros desde la arista exterior del camino. 

Los cruzamientos de las líneas eléctricas subterráneas de MT con los caminos se realizarán 

perpendicularmente al eje de la vía de éstos, mediante zanjas reforzadas con tubos, según se detalla 

en el plano de zanjas que acompaña a este documento.  

Una vez ejecutado el cruzamiento, se repondrá la superficie del camino de modo que éste quede como 

en su situación inicial.  

4.2 Edificaciones 

En el entorno de la planta fotovoltaica se encuentran varias edificaciones, relacionadas en la tabla 3. 

La separación mínima del vallado perimetral de la planta a dichas edificaciones será de 5 metros, de 

forma que no interfiera con el correcto uso de las mismas, así como evite sombreados producidos por 

las edificaciones sobre los módulos fotovoltaicos. 
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5. Afección a carreteras autonómicas 

Organismo afectado: Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

Infraestructuras viarias. Junta de Andalucía. 

5.1 Normativa de referencia 

En la Red de Carreteras del estado según La Ley 37/2015, de 29 de septiembre de carreteras, se incluyen 

unas bandas de terreno, a cada lado de la carretera limitadas exteriormente por una línea, cuya posición 

queda fijada por la distancia que se indica en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 3. Zonas de protección. 

• Zonas de dominio público: terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus 

elementos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en 

autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías 

de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y 

perpendicularmente a dicha arista. 

o La arista exterior de la explanación es la definida por la intersección del talud del 

desmonte o del terraplén o, en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento, 

con el terreno natural. En el caso de existir cunetas exteriores a los bordes de dichos 

taludes o muros, o en terrenos llanos, la arista exterior de la explanación coincidirá con 

el borde de la cuneta más alejado de la carretera. 

• Zona de servidumbre: Franjas de terreno delimitadas interiormente por el dominio público 

adyacente y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de explanación, a 

una distancia de 25 metros en vías de gran capacidad y de 8 metros en vías convencionales, 

medidos en horizontal y perpendicularmente desde las aristas. 



  Ingeniería:

 

Nombre del Proyecto: Reformado del Proyecto Técnico 
Administrativo para la LSMT Mitralex Puerto de Santa María (45kV) 

Doc. Ref. No: INA-03-013237-MER-REF-604.00.02 Revisión: 02 

Página 21 de 31 

  

o En esta zona no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que 

sean compatibles con la seguridad vial y y la adecuada explotación de la vía, previa 

autorización, en cualquier caso, del Ministerio de Fomento, y sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes. 

o El Ministerio de Fomento podrá utilizar o autorizar a terceros la utilización de la zona 

de servidumbre por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio 

de la carretera. 

• Zona de afección: Dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas 

interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas 

exteriores de la explanación, a una distancia de 100 metros en autopistas y autovías y de 50 

metros en carreteras multicarril y convencionales, medidos horizontalmente desde las citadas 

aristas. 

o Para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones fijas o 

provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se 

requerirá la previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras 

competencias concurrentes. 

• Zona de limitación a la edificación: A ambos lados de las carreteras del Estado se establece 

la línea límite de edificación, que se sitúa a 50 metros en autopistas y autovías y a 25 metros 

en carreteras convencionales y carreteras multicarril, medidos horizontal y perpendicularmente 

a partir de la arista exterior de la calzada más próxima. La arista exterior de la calzada es el 

borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general. 

o La franja de terreno comprendida entre las líneas límite de edificación establecidas en 

las respectivas márgenes de una vía se denomina zona de limitación a la edificabilidad. 

Queda prohibido en esta zona cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción 

o ampliación, incluidas las que se desarrollen en el subsuelo, o cambio de uso, a 

excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento 

de las construcciones o instalaciones ya existentes. 

o A los efectos de lo dispuesto en el anterior apartado, los nudos viarios y cambios de 

sentido, las intersecciones, las vías de giro y los ramales tendrán la línea límite de 

edificación a 50 metros medidos horizontal y perpendicularmente desde la arista 

exterior de la calzada en cada caso. 
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• No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, en las variantes o carreteras de 

circunvalación, cualquiera que sea su clasificación, que se construyan con el objeto de evitar el 

paso por poblaciones, la línea límite de edificación se situará a 50 metros, medidos horizontal 

y perpendicularmente al eje, a partir de la arista exterior de la calzada, en toda la longitud de 

la variante. 

A continuación, se muestra gráficamente como afectarían dichas zonas. 

 

Figura 2. Zonas de protección de las carreteras estatales 

5.2 Cruzamientos 

Los cruzamientos serán siempre ejecutados de la forma más perpendicular mediante perforaciones 

dirigidas para la línea subterránea. Tal y como se indica en los planos adjuntos los pozos de ataque y 

recepción se ejecutarán a más de 8 metros de la arista exterior de la explanación. La parte superior del 

tubo de perforación quedará, al menos, a una profundidad de 1,50 metros respecto de la rasante 

actual de la carretera o cota hidráulica de la cuneta en ese tramo. 

No se realizarán empalmes en estos cruces, situándose estos empalmes a una distancia superior a 3 

metros del cruzamiento. 

5.3 Paralelismos 

Tal y como se indica en los planos adjuntos los tramos de canalización enterrada paralelos a carreteras 

serán ejecutados a más de 3 metros de distancia de la arista exterior de la explanación de la carretera, 

fuera de la zona de dominio público adyacente. 
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5.4 Diseño de la instalación 

Dado que la planta fotovoltaica se encuentra a más de 100 metros de la carretera autonómica más 

cercana, no se han considerado prescripciones especiales con respecto a las mismas para el diseño de 

la misma. 

Los cruzamientos de las líneas eléctricas subterráneas de MT con las carreteras comarcales, provinciales 

y autonómicas se realizarán perpendicularmente al eje de la vía de éstos, mediante zanjas reforzadas 

con tubos de PEAD y hormigón, según se detalla en el plano de zanjas que acompaña a este 

documento. 

  
Figura 3. Ejemplo sección transversal de cruzamiento realizado mediante zanja. 

Si la carretera es de gran densidad de circulación o supone un gran inconveniente el corte temporal de 

la misma para realizar la zanja de cruzamiento, se ejecutará el cruzamiento mediante máquinas 

perforadoras “topo” de tipo compacto, hincadora de tuberías o taladradora de barrena. En este tramo 

se prescindirá del diseño de zanja. 
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Figura 4. Ejemplo sección transversal de cruzamiento realizado mediante perforación. 

Una vez ejecutado el cruzamiento por el método elegido, se repondrá la superficie de la carretera de 

modo que éste quede como en su situación inicial. 

6. Afección a aguas 

Organismo afectado: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Aguas. Junta 

de Andalucía. 

6.1 Normativa de referencia 

De acuerdo con la legislación de aguas, más específicamente, con El Real Decreto 9/2008, de 11 de 

enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril. 

El espacio fluvial queda delimitado por las siguientes zonas: 

• Álveo o cauce natural: de una corriente continua o discontinua es el terreno cubierto por las 

aguas en las máximas crecidas ordinarias. 

• Ribera: fajas laterales situadas dentro del cauce natural, por encima del nivel de aguas bajas. 

• Margen: terreno que limita con el cauce y situado por encima del mismo 
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• Zona de policía: zona constituida por una franja lateral de cien metros de anchura a cada 

lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso del 

suelo y las actividades que en él se desarrollen. Su tamaño se puede ampliar hasta recoger la 

zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida por la unión de la zona donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y de la zona donde, para la avenida 

de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los 

bienes, quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 

• Zona de servidumbre: franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con 

ancho de cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento. 

• Lecho o fondo de los lagos y lagunas: el terreno que ocupan sus aguas, en las épocas en 

que alcanzan su mayor nivel ordinario. En los embalses superficiales es el terreno cubierto por 

las aguas cuando éstas alcanzan su mayor nivel a consecuencia de las máximas crecidas 

ordinarias de los ríos que lo alimentan. 

• Zonas inundables: las zonas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en 

las avenidas, cuyo período estadístico de retorno sea de quinientos años. En estas zonas no se 

prejuzga el carácter público o privado de los terrenos, y el Gobierno podrá establecer 

limitaciones en el uso, para garantizar la seguridad de personas y bienes. 

A continuación, se muestra una imagen donde pueden apreciarse las zonas anteriormente descritas. 

 

Figura 5. Delimitación del Dominio Público Hidraúlico 
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6.2 Cruzamientos 

Para los cruzamientos de la LSMT con canalizaciones de agua, se tendrá en cuenta lo indicado en el 

capítulo 5 de la ITC – LAT 06 “Líneas subterráneas con cables aislados”. 

La distancia mínima vertical entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 

0,2 metros. Además, se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable 

eléctrico. 

Los cruzamientos de las líneas eléctricas subterráneas de MT con cauces fluviales tipo arroyo, canal o 

acequia se realizarán siempre perpendicular al eje de mediante perforación dirigida, ejecutando una 

canalización reforzada si es posible, según se describe en el plano de zanjas que acompaña a este 

documento.  

En caso de que la canalización subterránea tenga grandes dificultades constructivas y además no sea 

posible el paso sobre puentes, se podrá canalizar la línea por una estructura resistente (viga) que se 

ejecute expresamente para unir dos zonas aproximadamente al mismo nivel y así poder canalizar los 

cables de energía por ella. 

6.3 Paralelismos 

Para los paralelismos la distancia mínima horizontal entre los cables de energía eléctrica y canalizaciones 

de agua será de 0,2 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía y las juntas de 

las canalizaciones se agua será de 1 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia de 0,2 m, como 

protección se dispondrán chapas de acero de 10 mm de espesor entre ambas líneas. Estas chapas de 

acero deberán quedar embebidas dentro del prisma de hormigón que rellena los tubulares. de forma 

similar a como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Sección tipo para paralelismos ente línea eléctrica y servicio afectado separados con chapa de acero 
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Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de alta tensión.  

6.4 Diseño de la instalación 

Con el objetivo de reducir los impactos, durante la fase de ejecución el desbroce se realizará, 

exclusivamente, en las zonas afectadas por el proyecto. No se dañarán ejemplares situados fuera de 

este ámbito o en zonas de maniobra de las máquinas. Para ello, los ejemplares más expuestos se 

protegerán provisionalmente frente a golpes con tablones amarrados al tronco.  

No se ubicarán zonas de acopios cercanas a las canalizaciones de agua, se realizarán exclusivamente, 

en las zonas previstas para tal fin que, además, estarán debidamente acondicionadas y contarán con 

precauciones y medidas de contención. 

Para minimizar los efectos de la erosión que pueda producirse por arrastre de las aguas, se mantendrá 

una distancia mínima de 1,5 m entre el lecho del cauce y la parte superior del prisma de hormigón que 

cubre los tubos de polietileno (en caso de canalización mediante zanjas) o de 1,5 m entre el lecho del 

cauce y la superior de la tubería por la que van los cables (en caso de que el cruce se realice mediante 

perforación subterránea dirigida). En los casos en que el lecho del cauce del río esté constituido por 

terrenos fangosos será necesario hacer un estudio de erosionabilidad del río para establecer la 

profundidad a la que debe de situarse la canalización. 

En el caso de no poder respetarse dicha distancia, los conductores de alta tensión se separarán 

mediante chapas de acero solapadas de 10mm de espesor colocadas de tal forma que ocupen todo el 

ancho de la zanja ejecutada para el soterramiento de la línea eléctrica y a una longitud a ambos lados 

del cruzamiento de 1 metro. Esta chapa de acero quedará embebida dentro del prisma de hormigón 

que rellena los tubulares. 
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Figura 7. Sección tipo para cruzamiento ente línea eléctrica y servicio afectado separados con chapa de acero. 

En el entorno de la planta fotovoltaica se han identificado diversos arroyos, para los cuales se han 

realizado estudios de inundabilidad por parte de la consultora medioambiental Sfera Proyecto 

Medioambiental, S.L., quien además se ha encargado de la realización del estudio medioambiental del 

proyecto. 

Se ha considerado como Dominio Público Hidráulico (DPH) las zonas inundables con un tiempo de 

retorno de 10 años (TR10), respetando una servidumbre de, al menos, 5 metros sobre dicho DPH para 

la colocación tanto del vallado como de los equipos. 

En los planos adjuntos a esta separata se puede comprobar que las instalaciones no invaden las zonas 

descritas. 

La delimitación física de una zona respecto de las colindantes se realiza mediante el procedimiento 

administrativo denominado deslinde, en el que se fijan con precisión los linderos de la misma. 

7. Afección a vías pecuarias 

Organismo afectado: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Vías 

pecuarias. Junta de Andalucía. 

7.1 Normativa de referencia 

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, define las vías pecuarias como rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. 

Las vías pecuarias se clasifican atendiendo a sus dimensiones en: 
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• Cañadas: anchura máxima de 75 metros 

• Cordeles: anchura máxima de 37,5 metros 

• Veredas: anchura máxima de 20 metros 

Estas vías principales articulan el espacio y se conectan entre sí a través de otras de anchura inferior 

llamadas ramales o coladas. 

A la hora de identificar las distintas vías pecuarias afectadas por la instalación, se toma como cartografía 

de referencia el mapa de Vías Pecuarias en Andalucía de la Red de Información Ambiental de Andalucía 

(REDIAM), complementado con las bases de datos de catastro, IGN, y ortofotos para lograr una 

interpretación más precisa de las vías pecuarias. 

7.2 Diseño de la instalación 

A la hora de realizar la implantación, se ha mantenido un retranqueo mínimo de 2 metros para la 

colocación del vallado respecto al ancho legal de la vía, quedando este definido por el deslinde oficial, 

en caso de estar disponible, o por los estudios realizados por la consultora medioambiental Sfera 

Proyecto Ambiental S.L. donde no se encontraban deslindadas. 

En el plano adjunto se puede comprobar el cumplimiento de dicha separación del vallado con respecto 

a las distintas vías pecuarias. 

En cuanto a los cruzamientos de la línea de evacuación, se realizarán de forma subterránea siguiendo 

los detalles constructivos que se reflejan en el plano ‘Detalle de zanjas tipo y cruzamiento’ adjunto. 
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8. Afección a líneas eléctricas de distribución y/o transporte 

Organismos afectados: 

• E-Distribución Redes Digitales, S.L.U. 

• Red Eléctrica de España, S.A.U. 

Dado que el cruzamiento se produce entre líneas aéreas y subterráneas, no habrán de verificarse 

distancias entre conductores, siendo no obstante prescriptivo lo establecido en el Real Decreto 

223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias 

ITC-LAT 01 a 09, en particular lo relativo a obras bajo líneas aéreas de alta tensión y distancias con 

respecto a los apoyos de las mismas. 

Concretamente, en el epígrafe 5.12.5 de la ITC-LAT-07, se indica que ‘cuando se realicen obras 

próximas a líneas aéreas y con objeto de garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos 

eléctricos según la reglamentación aplicable de prevención de riesgos laborales, y en particular el Real 

Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, el promotor de la obra se encargará de que se 

realice la señalización mediante el balizamiento de la línea eléctrica. El balizamiento utilizará elementos 

normalizados y podrá ser temporal. 
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9. Conclusión 

La presente memoria y documentos que se acompañan, creemos, serán elementos suficientes para 

poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la tramitación del 

expediente de autorización que se desea obtener. 

10. Planos 

A continuación, se muestra la tabla de los planos que se adjuntan a este documento: 

Listado de planos 

Código Rev Título 

INA-01-013237-DWG-REF-604.00.01 R02 Plano de situación 

INA-01-013237-DWG-REF-604.04.02 R02 Esquema unifilar de la evacuación MT 

INA-01-013237-DWG-REF-604.23.01 R03 Evacuación MT 

INA-01-013237-DWG-REF-604.03.01 R02 Detalles zanjas tipo y cruzamientos 

 

El Ingeniero Técnico Industrial, 

Juan Carlos Cortés Rengel, 

Colegiado COPITIMA 3832 

Málaga, marzo de 2023 
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LSMT (45kV) desde CS (FV Mitralex  Pto Sta. María)
hasta punto de evacuación general común
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Cámara de empalme: Dos circuitos

Notas:

1. Las dimensiones exteriores de la cámara se verán modificadas ligeramente en función del fabricante de la misma. 
2. Las dimensiones de la excavación dependerán del modelo de la cámara a instalar y de la solución constructiva. 

Generalmente las paredes de la excavación se deberán entibar, disminuyendo el volumen de la excavación.
3. El dimensionamiento de la losa armada podrá variar en función del modelo de la cámara. Ver plano de excavación

del fabricante.
4. El sistema de puesta a tierra exterior a la cámara estará constituido por dos dobles anillos de cobre desnudo 120mm²

que se conectarán con el interior de la cámara en 4 puntos distintos. El Cu desnudo quedará embebido en
arena de río, nunca en el hormigón directamente.
características que el resto de la cámara y respetar los mismos recubrimientos sobre la armadura.

5. La distancia longitudinal de la losa armada se definirá en el proyecto según características del terreno.
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